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Z AP YTANIE OFERTOWE

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Lowiczu , ul. Ulanska 28, 99-400 Lowicz zaprasza do
zlozenia oferty cenowej na wykonanie uslugi :

»Przegladu okresowego przed sezonem letnim oraz zimowym central wentylacyjnych,
oraz klimatyzatoréw wraz z wymiang materialow eksploatacyjnych tj. filtry powietrza w
centralach itd. -zamontowanych na terenie ZOZ przy ul. Ulanskiej 28 w Lowiczu, oraz
wykonywanie uslug serwisowo-naprawezych w/w urzadzen miedzy przegladami”.

Zapytanie ofertowe obejmuje dwie wersje zaproszenia. Pierwsza wersja to jednoroczny
przeglad w/w urzadzen (jeden przeglad wiosenny i jeden letni). Druga wersja obejmuje
dwuletni okres przegladow ( ). 4 przeglady). Zamawiajgcy po zapoznaniu si¢ z warunkami
ofert zdecyduje jaki bedzie czas trwania umowy Urzgdzenia podlegajace przeglagdom
wymienione sg w zalgczniku nr 2 ,,Zestawienie urzadzen podlegajgcych przegladowi i
naprawom -ilo$ciowo-cenowe™. Przeglady nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie przed sezonem
letnim i zimowym zgodnie z zataczonym projektem umowy.

Poza przegladami Zamawiajacy zleca réwniez ustugg naprawy urzadzen, ktorych wykaz
zawarty jest w zalgczniku nr 2 . Zestawienie urzadzen podlegajgcych przegladowi i
naprawom -ilo$ciowo-cenowe”. Naprawa urzadzen zawartych w zalgczniku nr 2 lub innych
urzadzen lub elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji niezawartych w tym zafgczniku
bedzie mozliwa po uprzednim zaakceptowaniu oferty na naprawe tychze elementow lub
urzadzen. W zalaczniku nr 2 nalez poda¢ ceng roboczogodziny oraz koszt dojazdu.
Zamowienie bedzie udzielone zgodnie z ustawa z dnia 11.09.2019 . Prawo Zamowien
Publicznych — przy zastosowaniu dyspozycji wynikajacej z art.2 ust. 1 pkt.1 (o wartosci nie
przekraczajacej 130 000 z).

1.Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie ustugi :

a) przegladu okresowego przed sezonem letnim oraz zimowym central wentylacyjnych oraz
klimatyzatoréw wraz z wymiana materiatow eksploatacyjnych tj. filtry powietrza w
centralach , glikol w agregacie wody lodowej max. do 50 litrow - zamontowanych na terenie
Z0Z przy ul. Utanskiej 28 w Lowiczu” wyspecy fikowanych w zalaczniku nr 2 do niniejszego
zapytania.

b) wykonanie uslug serwisowo-naprawczych urzadzefi wymienionych w zataczniku nr 2 —
_Zestawienie urzadzen podlegajacych przegladowi — ilosciowo- cenowe™.

¢) prace dodatkowe np. uzupelnienie czynnika chtodzacego w sprezarkach typu split nastgpi
po zaakceptowaniu Zamawiajacego przedstawionej przez Wykonawcg oferty.



Prosimy o zlozenie oferty cenowej przez wypetnianie formularzy:

zatacznik nr 1 - formularz oferty

oraz zalacznik Nr 2 -zestawienie urzadzen podlegajacych przegladowi i naprawom -
ilosciowo-cenowe.

1. Opis czynno$ci do wykonania w urzgdzeniach wyszczegélnionych w zalaczniku nr
2 do niniejszego zaproszenia:

Kontrola podzespolow:

AGREGAT WODY LODOWEJ TRANE CGAM110 ( Blok Operacyjny, O/AilT)
- sprawdzenie parametrow pracy
- przeglad sprezarek
- przeglad pompy obiegowe;j
- przeglad automatyki sterowania
- przeglad catego uktadu: czyszczenie filtrow, sprawdzenie 1 wymiana odpowietrznikdw 1
manometrow
- sprawdzenie szczelnosci . uzupelnianie glikolu
Agregat wody lodowej Zeta Reu Helnl PMS 5.2 firmy Swegon (Oddzial Ginekologiczno-
polozniczo -neonatologiczny)
- Rodzaj czynnika chlodzgcego R410A — 6,3 kg
- ogledziny urzadzen pod kgtem ewentualnych uszkodzen mechanicznych, korozji, itp.
- obstuga skraplacza powietrznego:
a) sprawdzenie czysto$ci, ewentualne czyszczenie
b) kontrola wentylatoréw. pomiar pradow, ocena glosnosci, ogledziny pod katem
ewentualnych uszkodzen mechanicznych, korozji, itp.
- obstuga instalacji chtodniczej:
a) sprawdzanie sprezarki, pomiar pradu pracy, ocena glosnosci
b) pomiar cisnien po stronie ssawnej i tloczonej
¢) sprawdzanie ilosci freonu w ukladzie ewentualne uzupeknienie ( freon R410A - 6,3 kg)
d) pomiar i ewentualna regulacja stopnia przegrzania
e) sprawdzanie dziatania elementdw ukladu chlodniczego ( zawory elektromagnetyczne,
zawOr rozprezny, elementy sterujace)
f) sprawdzenie cisnieniowych elementow zabezpieczajgcych, ewentualna regulacja
g) ogledziny uktadu chtodniczeco pod katem ewentualnych wyciekdéw oleju.

Centrale (Oddzial Ginekologiczno-polozniczo-neonatologiczny):

(Centrale {firmy Swegon)

Centrala Gold 11FPX (CNIWI) -1 szt

Centrala Gold 05SFPX (KN1TW1) — 1 «uL.

Centrala Gold 11 FPX (KN2W2) — 1 szl

Centrala Gold 14 FPX ( KN3W3) — 1 szL.

- kontrola parametréw pracy centrali ( {j. wydajnos$ci, temperatury powietrza, pradu
pobierancyo przez silnik, paramet’w medidw doprowadzonych do centrali),

- ocena zabrudzenia filtrow lub wymiana na nowe,

- ocena stanu poprawnosci pracy wymicnnikow ( czyszczenie lamel wymiennika
w przypadku zabrudzenia).

- ocena stanu poprawnosci pracy zespoiu wentylatorowego (kontrola stanu i zamocowania



wirnika, kontrola zuzycia tozysk, ewentualne czyszczenie elementéw wentylatora i bloku
wentylatorowego, szczelnosci potaczen elastycznych).

CENTRALE (Blok Operacyjny, O/AilT):

-sprawdzenie wydatkow powietrza centrali

-sprawdzenie filtrow i wktadow filtrujacych

- kontrola stanu uszczelek

-kontrola uktadéw ttumigcych

-sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin

-kontrola potgczen elektrycznych

-czyszczenie urzadzenia

UKLAD AUTOMATYKI:

-sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej

-kontrola i regulacja parametrow pracy sterownika
-kontrola pracy automatyki z tablicy sterowniczej
-kontrola pracy przepustnic sterowanych sitownikami
-kontrola nastaw zabezpieczen

-kontrola pracy zestawu falownikow

WENTYLATORY:

-sprawdzenie pracy i czyszczenie wentylatoréw
-sprawdzenie pragddw roboczych, temperatury i poboru mocy silnikow wentylatorow
-kontrola mocowania zespotu wentylatorowego
-sprawdzenie amortyzatorow

-sprawdzenie paskow klinowych

POMPA CIEPLA:

-sprawdzenie dziatania automatyki chtodniczej
-sprawdzenie szczelnosci uktadu

-sprawdzenie droznosci filtréw instalacji chlodnicze;
-kontrola elementdw i czyszczenie pompy ciepla (chtodnice i skraplacze)
SYSTEM GLIKOLOWY:

-sprawdzenie szczelnosci instalacji

-sprawdzenie poprawnosci dziatania pompy obiegowej
-czyszczenie wymiennikow ukladu glikolowego
WYMIENNIKI CIEPLA:

-sprawdzenie stanu wymiennikow (np. wymiennika krzyzowego, rury ciepta)
-czyszczenie wymiennikow ciepta

-kontrola pracy zaworu tréjdrogowego wymiennika
-kontrola nastawy na termostacie p. zamrozeniowym
-kontrola nagrzewnicy elektryczne;j

-kontrola zabezpieczen przegrzania grzatek elektrycznych
NAWILZANIE:

-sprawdzenie stanu kotla nawilzacza parowego i czyszczenie
-kontrola czystosci i droznosci dysz nawilzacza

-kontrola elementéw automatyki nawilzacza

Kontrola parametrow pracy:

CENTRALE:

-wydatek powietrza wywiew (m3)

-spez. dyspozycyjny wywiew (Pa)

-temperatura powietrza wylotowego z centrali (°C)
-wydatek powietrza nawiew (m3)



-spez dyspozycyjny nawiew (Pa)

-temperatura powietrza za skraplaczem(°C)
-temperatura powietrza za chlodnicg (°C)
-temperatura powietrza za nagrzewnicg (°C)
-temperatura medium nagrzewnicy na wejsciu (°C)
-temperatura medium nagrzewnicy na powrocie(°C)
-kierunek przeptywu czynnika

-temp. powietrza zewnetrznego na wlocie centrali (°C)
-temp. powietrza na powrocie centrali(°C)
FALOWNIKI:

-czestotliwos¢ falownika wywiew (Hz)

-pobor pradu wentylatora wywiew(A)
-czestotliwos¢ falownika nawiew (Hz)

-pobor pradu wentylatora nawiew (A)

UKLAD FREONOWY:

-poziom oleju sprezarki

-pobor pradu sprezarki (A)

-nastawa presostatu niskiego cisnienia 1 (bar)
-nastawa presostatu niskiego cisnienia 2(bar)
-nastawa presostatu wysokiego cisnienia 1 (bar)
-nastawa presostatu wysokiego cisnienia 2 (bar)
NASTAWY AUTOMATYKI:

-presostat wentylatora wywiew (Pa)

-presostat wentylatora nawiew (Pa)

-presostat filtra wstepnego nawiew (Pa)

-presostat filtra doktadnego nawiew (Pa)

-presostat filtra wywiew(Pa)

-presostat wymiennika ciepta (Pa)

-termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy ( °C)

CENTRALE WENTYLACYJNE (Apteka, Laboratorium)

- kontrola parametréw pracy centrali ( tj. wydajnosci, temperatury powietrza, pradu

pobieranego przez silnik, parametrow mediéw doprowadzonych do centrali),

- ocena zabrudzenia filtréw lub wymiana na nowe,

- ocena stanu poprawnosci pracy wymiennikow ( czyszczenie lamel wymiennika

w przypadku zabrudzenia),

- ocena stanu poprawnosci pracy zespotu wentylatorowego (kontrola stanu 1 zamocowania
wirnika, kontrola zuzycia tozysk, ewentualne czyszczenie elementow wentylatora i
bloku wentylatorowego, szczelnosci polaczen elastycznych),

- inne prace wynikajgce z dokumentacji techniczno-ruchowe;.

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT:
-kontrola parametrow pracy urzadzenia

- dezynfekcja parownika i tacy ociekowe]

- sprawdzenie szczelno$ci uktadu freonowego

- sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin
- kontrola polgczen elektrycznych

- czyszezenie urzadzenia

- uzupetnienie czynnika chtodzacego



WENTYLATORY WYCIAGOWE
- Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen.

Wykonanie wyzej wymienionych czynnosci winno by¢ potwierdzone podpisanym
protokotem po zakonczeniu prac oraz dokonaniem wpisow do Kart Urzadzen w CRO jezeli
dotyczy.

2) Warunkiem przystapienia do postepowania jest odpowiedni potencjat techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Warunek powyzszy zostanie
speliony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu umowy tj. wykaze dokumentami, ze dysponuje :

a) co najmniej jedng osobg posiadajaca aktualne (tj. wazne na dzien skladania ofert)
$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i
dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napigeiu nie wyzszym niz 1 kV (Grupa 1)

b) co najmniej jedng osobg posiadajaca aktualne (tj. wazne na dzien skladania ofert)
$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i
dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urzadzen wentylacji,

klimatyzacji i chtodniczych, o mocy powyzej 50 kW (Grupa 2)

¢) co najmniej jedng osobg posiadajaca aktualne (tj. wazne na dzien sktadania ofert)
certyfikaty w zakresie instalacji, kontroli szczelno$ci, konserwacji lub serwisowania, a takze
naprawy i likwidacji stacjonarnych urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp
ciepla, jak rowniez stacjonarnych systemow ochrony przeciwpozarowej, zawierajacych
substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urzadzen lub
systemow ochrony przeciwpozarowej oraz gasnic (podstawa prawna: art. 20 ust 4 ustawy o
substancjach zubozajacych warstwe ozonowa, oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. - Dz. U. 2 2020 1. pozycja 2065).

Jednoczesnie wszystkie osoby faktycznie wykonujace prace bezposrednio przy urzgdzeniach
powinny posiadaé aktualne dokumenty potwierdzajace uprawnienia i okazac je na kazde
zagdanie Zamawiajacego.

2. Termin realizacji zamowienia :

1) Zaméwienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do konca marca ........ .

2) Termin platnosci musi wynosi¢ minimum 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie
wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokotem z przeprowadzonego
przegladu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany lub odwotania ogloszenia albo
warunkow przetargu w trakcie postgpowania o czym niezwlocznie powiadomi
Wykonawce.

4) Zamawiajacy nie dopuszcza innej formy zaplaty niz przelew.

3. Sposéb uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych zamowienia:
Osoba uprawniona do kontaktéw z Wykonawcami : Zbigniew Trzmielak -
tel.46/8375611 ,12,13 wew.209 w godz.8-15.
4.Kryteria wyboru wykonawcy:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie wzigte pod uwage 100% ceny brutto oferty.
Przez kryterium ceny brutto oferty Zamawiajacy rozumie okreslong przez Oferenta ceng



catkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia wyliczonego w formularzu
stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W skfad ceny nalezy
wliczy¢ wszystkie niezbedne sktadniki ,ktore maja wplyw na warto$¢ przedmiotu
zamdwienia np. transport itp.

5.Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert:

Oferte pisemng wraz z wymaganymi zatgcznikami i dokumentami prosimy zlozy¢ w

w zamknietej kopercie z napisem ,,Oferta na wykonanie przegladu okresowego

central wentylacyjnych, oraz klimatyzatoré6w wraz z wymiang

materialéw eksploatacyjnych na terenie ZOZ w Lowiczu” w siedzibie

Zamawiajacego-budynek Administracji ,II pietro, sekretariat ZOZ lub przestac

poczta na adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Lowiczu , ul. Ulanska 28,

99-400 Lowicz.

Termin zlozenia oferty : 10.03.2022 r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w dniu : 10.03.2022 r.

o g0dz.12.30 , ul. Ulanska 28, 99-400 Lowicz ,budynek Administracji .IT pigtro
-Swietlica.

Oferty ztozone lub nadestane do Zamawiajacego po wyznaczonym terminie

beda odestane Wykonawcy niezwlocznie bez ich otwierania.

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe wymieniona w dokumentach uprawniajgcych do

wystepowania w obrocie prawnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu sktadania i otwarcia ofert.

Termin zwiazania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

6.Wybor oferty:

Umowa zostanie podpisana na podstawie projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 3 z
Oferentem, ktérego oferta bedzie najkorzystniejsza cenowo.

Wynik rozstrzygniecia postgpowania bedzie zamieszczony na stronie internetowej ZOZ w
Lowiczu www.zoz.pol.pl w zakladce ogloszenia ponizej 30 000 Euro oraz tablicy
informacyjnej ZOZ.

7. Zalozenia dodatkowe :
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwotania postgpowania
lub jego zamkniecia bez wybrania ktorejkolwiek z ofert, na kazdym etapie bez podania
przyczyny.

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy

Przetwarzane udostepnionych i powierzonych danych osobowych odbywa sie w ZOZ w towiczu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO). W zwigzku z powyzszym podaje sie, jak nizej:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych przetwarzanych przez Zespét Opieki

Zdrowotnej w towiczu jest ta osoba prawna z siedzibg w towiczu, 99- 400

towicz, ul. Utanska 28.

Przetwarzanie danych osobowych przez ZOZ w towiczu odbywa sie wytgcznie w celu

wykonywania przez Administratora zawartej umowy i w zakresie niezbednym dla jej

prawidtowego jej wykonania i ewentualnej kontroli przez organy uprawnione.

3. Odbiorcami danych osobowych sg i beda wytacznie organy lub podmioty publiczne w zakresie,
w jakim jest to niezbedne do wywigzania sie z obowigzkéw prawnych, ktére spoczywaja na
Administratorze, a takze podmioty przetwarzajgce te dane w imieniu Administratora.
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